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Décrets, arrétés, circulaires

;@- TEXTES GENERAUX

m MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE

Décret n° 2020-887 du 20 juillet 2020 relatif au systeme d’automatisation et de contrdle
des batiments non résidentiels et a la régulati ique de la chaleur

MINISTERE
DE LA TRANSITION
ECOLOGIQUE
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Niveau de gestion
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Connexion
directe
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L
[RD | UA/UT|  UA/UT [UA/UT]
comonon | |vivsnr | famces =

RNA Réseau Niveau Automatismes
uT Unité de traitement
UA Unité d'Automatismes
RD Régulateur dédié

(par ex : régulateur terminal, ...)

(0] Interface de Communication
ST Systéeme Tiers
(Par ex : Détection incendie,

Gestion patrimoniale, ...)

Réseau Niveau de Terrain
Réseau Niveau de Gestion
Console ou Poste Opérateur
Appareil de Programmation
Serveur (niveau de Gestion)

Commandes Manuelles de Service
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Représentation graphique du bloc - fonction
ENTREES SORTIES
Valeur de
charge
REEL Sequenceur
—— v
Cycle de BOOL Enclenchement
marche —CM CE1 BOOL équipement 1
PARAMETRES CE2 BOOL Enclenchement
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Seuil REEL [
équipement 1 SE1
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Niveau de gestion

c/pPo-aP
Connexion ia Interconnexion
T AN S g G i s prremiies

Ua/uT [ua/uT|

Comncxion Interconnexion

directe aux des niveatux

dispositifs

bre=s

Ni 3 t -
CMS
RNA Réseau Niveau Automatismes RNT Réseau Niveau de Terrain
uT Unité de traitement RNG Réseau Niveau de Gestion
UA Unité d'Automatismes C/PO Console ou Poste Opérateur
RD Régulateur dédié AP i ammati
(par ex : régulateur terminal, ...) Appareil d.e Progd' t.lon

o) Interface de C unication S(G) Serveur (niveau de Gestion)
ST Systéme Tiers CMS Commandes Manuelles de Service

(Par ex : Détection incendie,
Gestion patrimoniale, ...)
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REGULATION AUTOMATIQUE

1 REGULATION DU CHAUFFAGE
1.1 Régulation de I'émission

Le systéme de régulation est installé au niveau des émetteurs ou des pieces, pour le cas 1, un systeme peut réguler plusieurs pieces
Aucune régulation automatique

Régulation centrale automatique

Reégulation individuelle par piece

Régulation individuelle par piece avec communication

Régulation individuelle par pieéce avec communication et régulation en fonction de la

présence

1.2 Régulation d'émission pour le systéme thermo-actif
Aucune régulation automatique [ [ [
Régulation centrale automatique | Non applicable

Régulation centrale automatique évoluée |—,—,—,—I

Régulation centrale automatique évoluée avec fonctionnement par intermittence et/ou | | |

Définition des classes
Non résidentiel
D | [&] | B A

NEREE

RIRNEERE

commande a rétroaction de température ambiante

1.3 Régulation de la température du réseau de distribution (en départ ou en retour)
Une fonction similaire peut étre liquée a la régulation des réseaux pour le chauffage électrique direct
Aucune régulation automatique

Régulation compensée en fonction de la température extérieure
Régulation basée sur les besoins

1.4 Commande des pompes de distribution dans les réseaux

Les pompes régulées p t étre ir a différents niveaux dans le réseau
Aucune régulation automatique

Commande de mise en marche/arrét

Commande multi-stade

Commande des pompes a vitesse variable

15 Régulation par intermittence de I'émission et/ou de la distribution

Un régulateur peut réguler plusieurs piéces/zones ayant les mémes profils d'occupation
Aucune régulation automatique

Régulation automatique avec programme fixe

Régulation automatique avec optimisation de la mise en marche/arrét

Régulation automatique avec évaluation des besoins

1.6 Commande des aénérateurs pour une combustion et un chauffaae urbain
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